
Proj. latarnia
    nr 1/1

Proj. latarnia
    nr 1/2

Proj. latarnia
    nr 1/3

Proj. latarnia
    nr 1/4

Proj. latarnia
    nr 1/5

Proj. latarnia
    nr 1/1/1

Proj. złącze kablowe oświetlenia ulicznego
typu SOF-1 prod. ZPUE EOP sp. z o.o.

Proj. przez ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Kaliszu złącze kablowo-pomiarowe
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współrzędne:

1. X=6546943.4081  Y=5754080.7756  Z=   0.0000
2. X=6546969.0610  Y=5754171.5865  Z=   0.0000
3. X=6546997.4950  Y=5754272.0057  Z=   0.0000
4. X=6547026.1760  Y=5754372.5625  Z=   0.0000
5. X=6547054.6565  Y=5754472.1058  Z=   0.0000
6. X=6547057.6281  Y=5754470.3972  Z=   0.0000
7. X=6547080.9829  Y=5754564.1391  Z=   0.0000
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Zagaj gm. Dobra dz. nr 66/4, 61/3, 60/2, 109

Plan linii kablowej oświetlenia ulicznego

Gmina Dobra

Jerzy Owsiejko
grudzień 2015r. Nr rys. 1

PROJEKTANT Krzysztof Owczarek Upr.WKP/0305/POOE/04

Upr.WKP/0148/POOE/08

1mb

1,5mb

Proj. latarnia oświetlenia ulicznego typu
SAL-80 fi 60 z wysięgnikiem łukowym WR-2/1 i
oprawą CUDDLE LED 72, 3 500K, inox-czarny,
optyka DW firmy ROSA

Proj. kabel YAKXs 4x25mm²

R<10

Proj. rura osłonowa DVK Ø  75

Proj. rura osłonowa SRS-G Ø  75
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